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SÍMBOLO DESCRIÇÃO

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC
(PQS)

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO BC (PQS)

EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO
LED (30 Leds)

PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A
SER AFIXADA ACIMA DE PORTAS DE SAÍDA

PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A
SER AFIXADA ACIMA DE PORTAS DE ROTAS DE SAÍDA

PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

-OS EXTINTORES DEVERÃO SER SINALIZADOS COM
PLACAS CÓDIGO "E5", CONFORME RTCBMRS N° 12 /
2021.
-AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E DE
EQUIPAMENTOS DEVEM TER COR DE CONTRASTE
FOTOLUMINESCENTE.
-OS EXSTINTORES DEVERÃO SER INSTALADOS COM
SUA ALÇA DE MANUSEIO A UMA ALTURA DE NO
MÁXIMO 1,6m DO PISO ACABADO.
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